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projektovond kioskova trafostanica (1,5x3m)
projektované kabelové VN vedenie v zemi
projektované kabelové NN vedenie v zemi
existujuce VN kablové vedenie

existujuce NN kablové vedenie

existujuce VN vonkojsie vedenie

existujuce VN vonkajsie vedenie uréené na demontaz
existujuce VN kablové vedenie urcené na zrusenie
projektovana istioca skrina (pilierova)

existujuco istioca skring

existujuca istioca skring urcend no demonto:

- jestvujucipodperny bod urceny k demontadii

stoziorova trafostanico uréend no demontaz
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V trase NN kdblov sa ulozichranicka HDPE 40/33 pre opticky kabel
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Sena-vymena TS0325-0004 Seria, tuprava VN, NN Formit: 200 |Ctaiie
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